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IZVESTAJ O KONTROLISANJU broj C 2301
Narugéilac: SKALA GARDEN d.o.0. Segedinski put 90,
24000 Subotica
Vrsta kontrolisanja: Kontrolisanje postojeéeg proizvoda
Predmet kontrolisanja: Sistemi cevovoda od plasti¢énih masa za instalacije za
toplu i hladnu vodu
Proizvodaé predmeta SKALA GARDEN d.o.0. Segedinski put 90,
kontrolisanja: 24000 Subotica
Oznaka - tip - serija: Polipropilenske (PP) fitinzi serija 03XXX PN 10
Mesto, datum: Beograd, IMP-CGT, 10.04.2023.

Ovaj lzvestaj se moZe reprodukovati samo u celini - sa svim prilozima uz saglasnost rukovodioca IMP- CGT. Na izveétaju se moraju nalaziti original potpisi | peéat.
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IZVESTAJ O KONTROLISANJU

Predmet
kontrolisanja:

Proizvodaé i oznaka:

Narugilac:
Korisnik:

Referentni
dokumenti za
kontrolisanje:

Vrsta kontrolisanja:
Uzorkovanje i
identifikacija:

Opis predmeta
kontrolisanja:

lzvestaji o ispitivanju
(podloge za kontrolisanje):

Oprema za
kontrolisanje:

Nalazi kontrolisanja:

INSTITUT
“MIHAJLO PUPIN"
CENTAR ZA
GASNU TEHNIKU
LABORATORIJA
Volgina 15
BEOGRAD
S RBI J A

tel: +381 11 6772 151
fax: +381 11 6781 029

impcgt@pupin.rs

Uzor(-ak/-ci) je/su kontrolisan(-i) pojedinaéno i rezultati kontrolisanja se odnose iskljudiva na uzor(-aki-ke)
Ocene usagladenosti: Da - Zadovoljava; Ne - Ne zadovoljava; N.K. - Nije kontrolisano, N.P. - Neprimenljivo
Ovaj izvestaj se mode reprodukovati samo u celini - sa svim prilozima uz saglasnost rukovodioca IMP- CGT. Na izvestaju se moraju nalaziti original potpisi | peéat.

broj : C 2301

Sistemi cevovoda od plasti¢nih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu:
Polipropilenski (PP) fitinzi- mehani€ke spojnice - kompresioni sastavni elementi

proizvodat: SKALA GARDEN d.o.o0. Segedinski put 90, 24000 Subotica
oznaka: PP | PP — oznaka za polipropilen;
SKALA GARDEN d.o.0. Segedinski put 90, 24000 Subotica ]
SKALA GARDEN d.o.0. Segedinski put 90, 24000 Subotica [
Oznaka Naziv

SRPS EN ISO 15874 -3 Sistemi cevovoda od plasti¢nih masa za instalacije za toplu i hladnu

vodu — Polipropilen (PP) — Deo 3: Fitinzi
|Kontrolisanje postojeéeg proizvoda |

Beograd, 03.03.2023 god. + 10.04.2023 god.
b.b. | godina izrade:

Mesto i datum kontrolisanja:
fabricki bror-

Predmeti kontrolisanja su mehani¢ke spojnice - kompresioni sastavni elementi - spojni elementi
(u daljem tekstu fitinzin) kompanije SKALA GARDEN d.o.0. izradeni od polipropilena tipa PP i
namenjeni su za ugradnju cevovodnih sistema za toplu i hladnu sanitarnu vodu.

Mehanicke spojnice - kompresioni sastavni elementi- sastavljene su od sledeéih delova: Tela
spojnog elementa sa¢injenog od crnog PP materijala , gumenog zaptivnog prstena napravljenog od
EPDM gume, aksijanog prstena napravljenog od crnog PP materijala, rad¢epnog prstena za
fiksiranje spoja sa¢injenog od acetalne smole -POM i navrtke napravljene od zelenog PP materijala.
Kontrolisani su slede¢i uzorci:

Spojnice grupe 03010, 03020,03030, 03040, 03130: DN25/DN25; PN 10

Ugaone spojnice grupe: 03060, 03070, 03080 i 03140 DN25/DN25; PN 10

"T" spojnice grupe 03110, 03120,03090, 03100: DN25/DN25; PN 10

Zavrine spojnice- &epovi grupe 03050 DN25; PN 10.

2021, 2022

Prilog Predmet / karakteristika i referentni dokument Broj izvestaja |
. Izvedtaj o ispitivanju zaptivenosti spoja i gabaritnih mera SRPS
Prilog I | EN1SO 15874 -3; take 6.1 i 7.1 cxm |
Prilog 12 Izvedtaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti 3303150601 |
Naziv opreme Karakteristike opreme Ident. oznaka
Pomiéno merilo ATORN | opseg merenja: 0 + 150 mm; podela: 0.05 mm El - 004
Referentni dokument: |SRPS EN ISO 15874 -3
Proveravani zahtevi: Ocena:
DIMENZIJE CEVI
o Dimenzije fitimga (nazivni pre¢nik i ugao ukoliko postoji) moraju biti u skladu sa zahtevima
standarda SRPS EN ISO 15874 -3 (tacka 6.1) Da*

Posebna zapazanja (potvrdene karakteristike):

*Napomena: Proizvodac je dostavijenom DEKLARACIJOM definisao opseg tolerancija
mera mehanickih spojnica

OBELEZAVANJE

o Obelezavanje fitinga (nazivni pre¢nik i ugao ukoliko postoji) mora biti u skladu sa zahtevima
standarda SRPS EN ISO 15874 -3 (tac¢ka 11)

OPSTE KARAKTERISTIKE

o Ispitivanje zdravstvene ispravnosti fitinga;
o lzgled i neprozirnost fitinga (nazivni preénik i ugao ukoliko postoji) mora biti u skladu sa
zahtevima standarda SRPS EN ISO 15874 -3 (tacka 5)

.

FIZICKO HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

o Indeks teéljivosti MFR sirovine i materijala za izradu fitinga moraju biti u skladu sa
zahtevima standarda SRPS EN ISO 15874 -3 (tacka 8)
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9 SMIHAJLO IZVESTAJ O KONTROLISANJU

= Broj : C 2301
e ? “*:ngl_N Strana : 20d2
CeENTAR ZA CAYNU teEHNiKU Datum : 10.04.2023.
Nalazi kontrolisanja: [Referentni dokument: [SRPS EN ISO 15874 -3
| Proveravani zahtevi: Ocena:

MEHANICKE KARAKTERISTIKE

o Otpornost na unutragnji pritisak fitinga mora biti u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN
ISO 15874 -3 (tatka 7.1 —tabela 6)

Posebna zapazanja (potvrdene karakteristike):
Narudilac nije dostavio uzorke u originalnom pakovanju!

Prilozena i o Fotokopija kataloga proizvodaca;
dokumentacija: . 0 Fotokopija izjave proizvodada;

KONACNI NALAZ KONTROLISANJA - usaglasenost sa referentnim dokumentom:

Na osnovu rezultata kontrolisanja, zaklju¢ujemo da su mehani€ke spojnice - kompresioni sastavni
elementi - spojni elementi koji su izradeni od polipropilena tipa PP u dimenzijama datim u
fotokopiji kataloskog materijala proizvoda¢a (u prilozenoj dokumentaciji), proizvodata SKALA

GARDEN d.o.0. Segedinski put 90, 24000 Subotica, zadovoljili zahteve standarda SRPS EN
ISO 15874-3 koji su navedeni u tatki “Nalazi kontrolisanja” ovog Izveitaja! [

NAZNAKA O POTREBI NAREDNOG KONTROLISANJA:
I_Naredno kontrolisanje potrebno je izvriiti za tri godine! |

Beograd, 10.04.2023 .

(Mesto i datum)

InZenjer - kontrolor: Dragomir Aleksié, dipl.el.inz. —

(potpis)

Rukovodilac Centra za gasnu
tehniku:

(potpis)

/J “
Kristina Petkovié, dipl. mas.inz. - 4:‘%‘45‘—‘/(?4}\

2

,

/s 2\
— =) D 1 |
|= Orrag |

Ovaj izvestaj se moze reprodukovati samo u celini - sa svim prilozima uz saglasnost rukovodioca IMP- CGT, Na izvestaju se moraju nalaziti original potpisi | peéat. Ocene usagladenosti
Da - Zadovoljava; Ne - Ne zadovaljava; N.K. - Nije kontrolisana; N.P. - Neprimenljivo



o SMIHAJLO
MP PUPIN

CENTAR zA CAMNU teHNiKU

Ve

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

(Izvestaj o kontrolisanju broj C 2301 prilog 11)

broj: C 2301

Predmet Sistemi cevovoda od plasti¢nih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu: Polipropilenski (PP) fitinzi
ispitivanja: - tipsko ispitivanje zaptivenosti spoja i gabaritnih mera -
Proizvodac i proizvodac / uveznik: SKALA GARDEN d.o.0. Segedinski put 90, 24000 Subotica
model: model: Serija 03XXX PN 10
Naruéilac: | SKALA GARDEN d.o.0. Segedinski put 90, 24000 Subotica |
Korisnik: B SKALA GARDEN d.o.0. Segedinski put 90, 24000 Subotica |
Referentni Oznaka Naziv
dokumenti: SRPS EN ISO 15874 -3 Sistemi cevovoda od plasti¢nih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu —
Polipropilen (PP) — Deo 3: Fitinzi
Identifikacija fabri¢ki broj uzorka: b.b.; kom.: 14 (&etrnaeset uzoraka )
uzorka: identifikacioni broj u CGT-LAB: C 2301
Opis pref:ll?eta Mehani&ke spojnice - kompresioni sastavni elementi- kompanije Poliext CSOVEK" Kft
Ispitivanja: Spoj PE cevi i mehani¢kih spojnica se ostvaruje putem kompresije plasti¢nih prstena i gumenih
zaprivki.
Oprema za Naziv opreme Karakteristike opreme Id. oznaka
ispitivanje: Vodena pumpa Opseg zadavanja pritiska: 0 + 50 bar G0-019
Manometar Opseg: 0+~ 25 bar, kl.: 1.0 E6 - 041
Elektronski sekundomer Opseg: 0 = 24 h; ta¢nost merenja: 0.01 sek. E7 - 002
Pomié&no merilo ATORN opseg merenja: 0 + 150 mm; podela: 0.05 mm El-004
Uslovi okoline: Datum Temperatura | Atm. pritisak | Rel. vlaznost Mesto
DD.MM.GG °C mbar % ispitivanja
15.03.2023.god. 10 989 71 IMP Lab
Pregled Referentni SRPS EN ISO 15874-3
izvrSenog dokument:
ispitivanja Ispitivanje A P Rezultati
TaekJ faalv Ispitivana karakteristika Fahtovins | fitasiene ] Doana
6.1 | Geometrijske |Ispituju se gabaritne i ugradne mere tE%r‘ﬂfk )
karakteristike |spojnih elemenata: ukupna  duZina, %
deklarisane vrednosti navoja, otvora i| proizvodagai | U granicama D
dubina ulaza PE cev kao i spoljni gabariti| Deklaraciii o deklarisanih a
spojnih elemenata i uglovi ako postoje. dopustenim
tolerancijama
od +10%
7. Zaptivenost Ispitni fluid je te¢nost (voda koja moZe da| |spitni pritisak:
spojeva ima dodat inhibitor korozije, ili bilo koja| 1.52 X pradno = 16 bar Da
Ispitivanje veze |druga te¢nost koja ima viskozitet koji nije| 15,2 bar
od tri spojna veci od onog koji ima voda); Vieme 60 min Da
elementa. Kao | Temperatura ispitnog fluida je 20°C; %ino
vezlfu koriS¢ene | 1¢itni pritisak mora biti najmanje 1.52 x 60 min.
su PE cevi. dozvoljeni pritisak na sobnoj temperaturi; L Nema
Kriterijum za snakova
ocenjivanje: dei‘onnacije
Bez znakova i razarania
deformacije i tela sojn {J) g
INSTITUT L razaramad | elementa,
“MIHAJLO PUPIN” uciSta, curenja | 41 hcno Da
CENTAR ZA na spojevima vizuelno
GASNU TEHNIKU odnosno uotenog
LABORATORIJA vizuelno ropudtanja
Volgina 15 uodenog npa nPima kJao
BEOGRAD propustanja na !
S RB I J A istim ni na
tel: +381 11 6772 151 spojevima
raxl.“:;cz:é;:p?i:.:suzg Ocene: Da - Zadovoljava; Ne - Ne zadovoljava; N.T. - Nije ispitano; N.P. — Neprimenljiv zahtev

Ovaj izvedta] se moZe reprodukovati samo u celini - sa svim prilozima uz saglasnost tehnidkog rukovodioca IMP-CGT-LAB
Na izveStaju se moraju nalaziti original potpisi | pedat, Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

9 SMIHAJLO Broj : C 2301
m-' P E’-EP U P l N Strar;a : 20d2

CeENcAR ZA CANU TeHNiKU Datum : 28.03.2023 .

Fotografija
predmeta

ispitivanja/ ;
tehni€ki podaci:

03120 : 03090 : 03110 : 03100

NALAZ ISPITIVANJA - usaglasenost sa zahtevima standarda:

Na osnovu rezultata ispitivanja uzoraka, koji su reprezenti familije Mehani¢ke spojnice -

kompresioni sastavni elementi radnog pritiska 10 bar, koja se izraduje u dimenzijama od

DN16 do DN63, proizvodata SKALA GARDEN d.o.0. Segedinski put 90, 24000 Subotica,

miSljenja smo da su isti ZADOVOLJILI ZAHTEVE ispitivanja zaptivenosti ku¢i$ta i
eometrijske karakteristike standarda SRPS EN ISO 15874 -3.

Beograd, 28.03.2023. god.

{Mesto i datum)

Inzenjer-ispitivaé: Dragomir Aleksié, dipl.el.inz. -11:,/} ﬂe £ %;'
P L4 {

potpis)

RUKOVODILAC CENTRA
ZA GASNU TEHNIKU
Kristina Petkovic.dipl.mas.inZ.
58

/4 (potpis) ©

TEHNICKI RUKOVODILAC
CGT-LABORATORIJE

Dragomir Alekgi¢,dipl.el.inz.
\j? Z'LL&( -

(potpis)

Ovaj izvedtaj se moze reprodukovati samo u celini - sa svim prilozima uz saglasnost tehnigkog rukovodioca IMP-CGT-LAB. strana 2/2
Na izvedtaju se moraju nalaziti original potpisi | pefat. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak
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Maticni broj: 17615980 Sifra delatnosti: 7120 { e
PIB: 1036}?4091 Tekucll raEeudn: 205-816&5-04 ATC
T www.anahem.org E-mail: predmeti@anahem.org o240
aboratorija T STT R0 oessarsost  Ealmshes I
Mocartova 10, 11160 Beograd Y gone e

Podnosilac zahteva:
INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO. BEOGRAD (ZVEZDARA)

Adresa: Volgina 15
Mesto: BEOGRAD (ZVEZDARA)
PIB: 100008310
Mati¢ni broj: 07014694

Beograd, 10.04.2023. godine
IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 3303150601

Nalog za ispitivanje: Zahtev br: 23D011
Vrsta ispitivanja: Laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti
Oznaka uzorka: 3303150601 Kolicina: 1kom Lot:
Naziv uzorka: Komresioni sastavni elementi (PP fitinzi)
Pakovanje: -
Proizvodal*:  Politext CSOVEK Kft H-600 Kecskemét Matkd, 11 ker. 232 Hungary
Isporucilac*:

Uvoznik*:

Spediter*: -

Uzorkovanije izvrSio: - Datum uzorkovanja: 15.03.2023 god.
Lokacija uzorkovanja: Datum prijema uzorka: 15.03.2023 god.
Uzorak preuzeo: Sara Koleska Datum pocetka ispitivanja: 22.03.2023 god.
Koli¢ina bruto*: - Koli¢ina neto*: - Datum zavrsetka ispitivanja: 10.04.2023 god.

Prevozno sredstvo*: -
Metoda uzorkovanja: -
Lokacija ispitivanja: Anahem d.o.o., Mocartova 10, 11160 Beograd

Opis uzorka ¥
Fiting od polimernog materijala plave i crne boje, neograni¢enog roka upotrebe, u neoriginalnom pakovanju.

# Rezultat ispitivanja se odnosi iskljucivo na dostavljeni uzorak, sem kada Anahem doo Beograd vrsi uzorkovanje.

Anahem doo Beograd je odgovoran za sve podatke iskazane u izvedtaju o ispitivanju, sem za one dobijene od korisnika. )
Anahem doo Beograd se odriCe odgovornosti na validnost rezultata za &ije iskazivanje su koriééeni podaci dobijeni od korisnika

[zvestaj izradio:

Edvard Gavriloski, elektrotehnicar elektronike o .
Kontrolisao i odobrio:

Relgetieg ebipigae sptvee

i

Dr Zaklina Todorovié, dipl. fiz.-hem.

¥ Izvan obima akreditacije
*Podaci dobijeni od narucioca ispitivanja.

ANAHEM Lab Strana 1 od 2
Ovaj izvestaj se moze reprodukovati iskljucivo u celosti.



aboratorija

Meocartova 10, 11160 Beograd

Tabela 1. Rezultati ispitivanja#

Redni
broj Parametar
1. Migracija ukupnih niskomolekularnih

—_ e
W o= O

14.
15,
16.

© PN YA W

supstanci?

. Olovol
. Kadmijum?

Hrom?
Cink?
Arsen?
Zivat
Kalaj!

. Kobalt?

. Selen!

. Barijum?

. Molibdent

. SadrZaj zaostalih peroksida izrazenih

kao aktivni kiseonik
Opticka transmisija
Sadrzaj ftalata3
Olovo?

¥ - Metoda je izvan obima akreditacije.

nastavak: IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 3303150601

Jedinica
mere

mag/l

ma/I
ma/I
mg/l
mg/l
magyl
ma/l
ma/l
mg/|
mg/l
mg/I
mg/!
mg/kg

%
%
mg/l

Rezultat

17

<0,01
<0,001
<0,01
<0,05
<0,01
<0,001
<0,03
<0,04
<0,03
<0,005
<0,03
<0,50

97
<0,10
<0,01

MDK
60

0,5
0,05
0,1
50
0,1
0,01
10
5,0
0,5
0,5
0,1
3,0

>95
35
0,45

Metoda
EN 1186

DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
DML 10.8
ISO 4321

DML 10.37¥
DML 10.14
DML 10.8

1 - Migracija rastvorljivih supstanci materijala u dejonizovanu vodu tokom kontakta 24h na 20£2°C.
2 - Migracija rastvorljivih supstanci materijala u dejonizovanu vodu tokom kontakta od 5 dana na 20+2°C

3 - Individualni ftalati obuhvaceni analizom: Di-n-butyl Phthalate, Bis(2-Ethylhexyl) Phthalate, Diisononil Phthalate

NABOPATOPMIA |
IA MCTHTHBAIE |
BOAC 1025 |

Tehnika

gravimetrija

ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
HGAAS
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES

volumetrija

spektrofotometrija

GC-FID
ICP-OES

MDK - - Prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opéte upotrebe koji se mogu stavljati u promet Sl.list SFR] 26/83,

61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 - dr. pravilnik i 78/2019 - dr. pravilnik

ANAHEM Lab
Ovaj Izvestaj se moZe reprodukovati iskljucivo u celosti.

- Kraj izvestaja o ispitivanju -
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Matiéni broj: 17615980 Sifra delatnosti: 7120

Aolold QA [ e
www.anahem.org ~Mal. .
a raton-’a Tel.: 011 3422 800, 065 8473 951 FAX: 011 3422 900

Mocartova 10, 11160 Beograd

Beograd, 10.04.2023. godine

STRUCNO MISLIENJE br.3303150601

Nalog za ispitivanje br. Zahtev br: 23D011

Izvedtaj o ispitivanju br. 3303150601 Oznaka uzorka: 3303150601

Strucno misljenje:
Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskog ispitivanja i struénog razmatranja utvrdeno je da u pogledu ispitanih parametara:

Uzorak Misljenje

Komresioni sastavni elementi (PP fitinzi) ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opste upotrebe koji se mogu stavljati u
promet Sl.list SFRJ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 - dr. pravilnik i 78/2019 - dr. pravilnik i Zakonu
o predmetima opste upotrebe ,SI. glasnik RS", br. 25/2019 i 14/2022.

Kontrolisao i odobrio:

Dr Jelena Stojicevi¢, Doktor medicine, Spec. higijene

ANAHEM Lab Strana 1 od 1

Ovo miljenje se moze reprodukovati iskljufivo u celosti i to uz Izvestaj o ispitivanju. Ne moze se koristiti u reklamne svrhe.



SMIIHAJLO
PUPIN

CeENTAR zA cAMNU teHNiKU

-

PRILOZENA DOKUMENTA UZ
IZVESTAJ O KONTROLISANJU broj : C 2301

Naziv prilozenog dokumenta
- |Fotokopija kataloskog materijala proizvodaca

- |Fotokopija izjave proizvodada




POLIEXT ® SPOJNICE PN10 DO 10 BARA

SPOJNICE SA VANJSKIM NAVOJEM PN10

SIFRA NAZIV ARTIKLA JM  PAK VPC  MPC:.
03010011  ZE. SPOJ. 20X1/2" VN kom P2 47 57
03070021  ZE. SPOJ. 20X3/4" VN kom P2 46 56
03010031  ZE. SPOJ. 25X1/2" VN kom P2 63 76
03010041  ZE. SPOJ. 25X3/4" VN kom P2 51 62
03010051  ZE. SPOJ. 25X1" VN kom P2 66 79
03010181  ZE. SPOJ. 32X1/2" VN kom P2 72 87
03010061  ZE. SPOJ. 32X3/4" VN kom P2 72 87
03010071  ZE.SP0OJ. 32X1" VN kom P2 75 90
03010081  ZE. SPOJ. 32X5/4" VN kom P2 90 108
03010091  ZE. SPOJ. 40X3/4" VN kom P2 162 194
03010101  ZE. SPOJ. 40X1" VN kom P2 162 194
03010111 ZE. SPOJ. 40X5/4" VN kom P2 162 194
03010121  ZE. SPOJ. 40X6/4" VN kom P2 162 194
03010131  ZE. SPOJ. 50X5/4" VN kom P2 214 265
NAPOMENA: 03010141  ZE. SPOJ. 50X6/4" VN kom P2 214 265
VN- vanjski navoj 03010151  ZE. SPOJ. 50X2" VN kom P2 218 262
UN - unutraEnji na\,roj 03010161 ZE. SPOJ. 63X6/4" VN kom P2 304 365
ZE - zelena 03010171  ZE. SPOJ. 63X2" VN kom P2 304 364
SPOJNICE SA UNUTRASNJIM NAVOJEM PN10
SIFRA NAZIV ARTIKLA JM  PAK VPC MPC:.
03020011  ZE. SPOJ. 20X1/2" UN kom P2 54 64
03020021  ZE. SPOJ. 20X3/4" UN kom P2 57 67
03020031  ZE. SPOJ. 25X1/2" UN kom P2 72 87
03020041  ZE. SPOJ. 25X3/4" UN kom P2 73 88
03020051  ZE. SPOJ. 25X1" UN kom P2 80 95
03130011  ZE. SPOJ. SA HOL. 25X1" UN kom P2 98 118
03020161  ZE. SPOJ. 32X1/2" UN kom P2 80 96
03020061  ZE. SPOJ. 32X3/4" UN kom P2 80 95
03020071  ZE.SPOJ. 32X1" UN kom P2 86 103
03130021  ZE. SPOJ. SA HOL. 32X1" UN kom P2 112 134
03020171  ZE.SPOJ. 32X5/4" UN kom P2 89 107
03020081  ZE. SPOJ. 40X1" UN kom P2 170 204
03020091  ZE. SPOJ. 40X5/4" UN kom P2 170 203
03020101  ZE. SPOJ. 40X6/4" UN kom P2 170 204
03020111  ZE. SPOJ. 50X6/4" UN kom P2 221 265
03020121  ZE. SPOJ. 63X2" UN kom P2 306 367
EGAL SPOJNICE PN10
SIFRA NAZIV ARTIKLA JM  PAK VPC MPCiy
03030011  ZE. EGAL 20X20 kom P2 88 105
03030021  ZE. EGAL 25X25 kom P2 117 140
03030031  ZE. EGAL 32X32 kom P2 133 159
03030051  ZE. EGAL 40X40 kom P2 260 311
03030061  ZE. EGAL 50X50 kom P2 351 421
03030071 ZE. EGAL 63X63 kom P2 498 597
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REDUCIR SPOJNICE PN10

SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC MPC:.
03040011  ZE. REDUCIR 25X20 kom P2 97 118
03040021  ZE. REDUCIR 32X20 kom P2 112 134
03040031 ZE. REDUCIR 32X25 kom P2 123 148
03040041 ZE. REDUCIR 40X20 kom P2 256 307
03040051  ZE. REDUCIR 40X25 kom P2 256 307
03040061  ZE. REDUCIR 40X32 kom P2 256 307
03040071  ZE. REDUCIR 50X20 kom P2 332 398
03040081  ZE. REDUCIR 50X25 kom P2 332 398
03040091  ZE. REDUCIR 50X32 kom P2 332 398
03040101  ZE. REDUCIR 50X40 kom P2 332 398
03040111 ZE. REDUCIR 63X25 kom P2 471 565
03040121  ZE. REDUCIR 63X32 kom P2 47 565
03040131  ZE. REDUCIR 63X40 kom P2 471 565
03040141  ZE. REDUCIR 63X50 kom P2 471 565

ZAVRSNI ELEMENTIPN10
SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC MPC5.
03050011  ZE. ZAVRSNI 20 kom P2 48 58
03050021  ZE. ZAVRSNI 25 kom P2 69 83
03050031  ZE. ZAVRSNI 32 kom P2 78 94
03050041  ZE. ZAVRSNI 40 kom P2 162 194
03050051  ZE. ZAVRSNI 50 kom P2 236 284
03050061  ZE. ZAVRSNI 63 kom P2 323 388

LAKAT SPOJNICE SA VANJSKIM NAVOJEM PN10

SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC MPC:.
03070011  ZE. LAKAT 20X1/2" VN kom P2 55 66
03070027  ZE. LAKAT 20X3/4"VN kom P2 57 67
03070031  ZE.LAKAT 25X1/2"VN kom P2 73 88
03070041  ZE. LAKAT 25X3/4"VN kom P2 75 90
03070051  ZE. LAKAT 25X1" VN kom P2 81 97
03070161  ZE. LAKAT 32X1/2"VN kom P2 86 103
03070061  ZE. LAKAT 32X3/4" VN kom P2 86 103
03070071  ZE. LAKAT 32X1"VN kom P2 91 109
03070171  ZE. LAKAT 32X5/4" VN kom P2 91 109
03070081  ZE. LAKAT 40X1" VN kom P2 181 217
03070091  ZE. LAKAT 40X5/4" VN kom P2 181 217
030701071  ZE. LAKAT 40X6/4" VN kom P2 181 217
NAPOMENA: 03070111  ZE. LAKAT 50X5/4" VN kom P2 243 292
VN- vanjski navoj 03070121  ZE. LAKAT 50X6/4" VN kom P2 243 291
UN - unutrasnji navoj 03070131 ZE. LAKAT 50X2" VN kom P2 243 292
ZE - zelena 03070141  ZE. LAKAT 63X2" VN kom P2 333 399
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LAKAT SPOJNICE SA UNUTRASNJIM NAVOJEM PN10 Gl

SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC MPC?
03080011  ZE. LAKAT 20X1/2" UN kom P2 62 74
03080021  ZE. LAKAT 20X3/4"UN kom P2 65 78
03080031  ZE. LAKAT 25X1/2" UN kom P2 80 95
03080041  ZE. LAKAT 25X3/4" UN kom P2 81 97
03080051  ZE. LAKAT 25X1" UN kom P2 87 104
03140011  ZE. LAKAT SA HOL. 25X1" UN kom P2 127 152
03080061  ZE. LAKAT 32X1/2"UN kom P2 95 114
03080071  ZE. LAKAT 32X3/4"UN kom P2 95 114
03080081  ZE. LAKAT 32X1" UN kom P2 103 123
03140021 ZE. LAKAT SA HOL. 32X1" UN kom P2 158 190
03080171  ZE. LAKAT 32X5/4" UN kom P2 103 124
03080091  ZE. LAKAT 40X1"UN kom P2 234 281
03080101  ZE. LAKAT 40X5/4" UN kom P2 234 281
03080111 ZE. LAKAT 50X6/4" UN kom P2 316 379
03080121  ZE. LAKAT 63X2"UN kom P2 418 502
LAKAT SPOJNICE PN10
SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC MPC:
03060011  ZE. LAKAT 20X20 kom P2 91 109
03060021  ZE. LAKAT 25X25 kom P2 124 149
03060031  ZE. LAKAT 32X32 kom P2 150 180
03060041  ZE. LAKAT 40X40 kom P2 277 333
03060051  ZE. LAKAT 50X50 kom P2 380 456
03060061  ZE. LAKAT 63X63 kom P2 480 577

“T” SPOJNICE SA VANJSKIM NAVOJEM PN10

SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC  MPC:
03110011 ZE. T 20X1/2'X20 VN kom P2 94 113
03110021  ZE.T 20X3/4°X20 VN kom P2 95 114
03110031  ZE. T 25X1/2'X25 VN kom P2 131 156
03110041  ZE. T 25X3/4'X25 VN kom P2 132 157
03110051  ZE. T 25X1"X25 VN kom P2 135 162
03110061  ZE. T 32X3/4'X32 VN kom P2 158 190
03110071  ZE. T 32X1'X32 UN kom P2 161 193
03110171  ZE. T 32X5/4°X32 VN kom P2 161 193
03110081  ZE. T 40X1'X40 VN kom P2 376 451
03110091  ZE. T 40X5/4'X40 VN kom P2 376 450
03110101  ZE. T 50X5/4"X50 VN kom P2 449 539
03110111 ZE. T 50X6/4'X50 VN kom P2 449 539
03110121  ZE. T 63X2"X63 VN kom P2 661 794
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“T" SPOJNICE SA UNUTRASNJIM NAVOJEM PN10

SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC MPC
03120011  ZE. T 20X1/2"X20 UN kom P2 96 116
03120021  ZE. T 20X3/4"X20 UN kom P2 97 118
03120031  ZE. T 25X1/2"X25 UN kom P2 136 163
03120041  ZE. T 25X3/4"X25UN kom P2 140 169
03120051  ZE. T 25X1°X25 UN kom P2 166 199
03120761  ZE. T 32X1/2"X32 UN kom P2 162 194
03120061  ZE. T 32X3/4"X32 UN kom P2 162 194
03120071 ZE.T 32X1°X32 UN kom P2 165 198
03120171  ZE. T 32X5/4"X32 UN kom P2 165 198
03120081  ZE. T 40X1°X40 UN kom P2 346 415
03120091  ZE. T 40X5/4"X40 UN kom P2 346 415
03120101  ZE. T 50X6/4"X50 UN kom P2 459 551
03120111  ZE. T 63X2"X63 UN kom P2 663 795

“T" SPOJNICE PN10
SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC MPC=:y
03090011 ZE. T 20X20X20 kom P2 126 151
03090021 ZE. T 25X25X25 kom P2 177 212
03090031 ZE. T 32X32X32 kom p2 204 245
03090041 ZE. T 40X40X40 kom P2 387 465
03090051  ZE. T 50X50X50 kom P2 529 633
03090061  ZE.T 63X63X63 kom P2 754 904
“T” REDUCIR SPOJNICE PN10
SIFRA NAZIV ARTIKLA JM PAK VPC MPC=
03100011  ZE. T 25X20X25 kom P2 163 196
03100021 ZE. T 32X20X32 kom P2 218 261
03100031 ZE. T 32X25X32 kom p2 200 240
03100041 ZE. T 40X25X40 kom P2 344 413
03100051 ZE. T 40X32X40 kom P2 344 413
03100061 ZE. T 50X25X50 kom P2 452 542
03100071 ZE. T 50X32X50 kom P2 452 542
NAPOMENA: 03100081  ZE. T 50X40X50 kom P2 452 542
VN- vanjski navoj 03100091  ZE.T 63X32X63 kom P2 650 780
UN - unutrasnji navoj 03100101  ZE. T 63X40X63 kom P2 650 780
ZE - zelena 03100111 ZE. T 63X50X63 kom p2 650 780
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